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Krakoéw, 7 stycznia 2019 r.
Dotyczy: postgpowania na ,,Dostawe sprezonego tlenu medyeznego i cieklego azotu”.

L.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
POSTEPOWANIE A.1.271-1/19

Dziatajac zgodnie z trescig art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.ustawa”, Zamawiajacy
informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu wpltynety pytania od Wykonawcy. Tresé pytan
w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy ponizej.

Pytanie

Czy w pozycji 2 i 3, tlen medyczny w butlach o pojemnosci wodnej 101 i 51, Zamawiajacy wymaga
zaoferowania butli o ci$nieniu 200 bar i zawartosci odpowiednio 101-2,1m3 i 51-1,1 m3?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie
Czy w pozycji 4, tlen medyczny w butlach o pojemnosci wodnej 21, Zamawiajacy wymaga zaoferowania
butli aluminiowych o ci$nieniu 200 bar o ponizszych parametrach:
Butle aluminiowe o pojemnosci 2 1, cisnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym, z wmontowanym na
stafe (zintegrowanym z butla) modutem wyposazonym w:
- reduktor ci$nienia,
- przeptywomierz o zakresie pracy wyrazonym l/min,
- wyjscie do podtgczenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego faczenia w systemie AGA do podiaczenia urzadzen przenosnych wymagajacych
dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
- cyfrowy wyswietlacz, dajacy mozliwos¢ odczytu:
e ilosci gazu pozostatego w butli przy zamknietym zaworze (pokazana w litrach)
e ilosci gazu pozostatego w butli podczas uzycia (wskaznik liniowy napetienia butli)
e czasu pozostatego do zuzycia gazu w butli przy zadanym przeptywie
- posiadajacych dwustopniowy system alarmowy tj. sygnat dzwiekowy
e przy oprdéznieniu butli do poziomu 25% zawartosci
e kiedy pozostaje 15 min. tlenoterapii przy zadanym przeptywie
Srednica butli o pojemnosci wodnej 21, byta nie wigksza niz 10,2 cm, a waga pustej butli nie wieksza niz
4 kg
Rozwigzanie takie pozwala na bezpieczne prowadzenie tlenoterapii i stanowi pomoc dla personelu
medycznego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.
IL.

ZMIANA TERMINU SKEADANIA/OTWARCIA OFERT

2

Dziatajac zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiajacy dokonuje zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert.

»Jlermin i miejsce sktadania ofert.

Oferty nalezy sklada¢ nie pézniej niz do dnia 12 lutego 2019 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw, budynek nr 4 Administracja,
w Sekretariacie.

Sekretariat jest czynny od poniedziatku do piatku od 7°° —
ztozona po terminie.

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 12 lutego 2019 r. godz. 11:00 w Krakowskim Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw, budynek nr 4 Administracja - pokéj
nr12.
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15%. Zamawiajacy zwréci oferte, ktora zostata

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewinska-Cieslik
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