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Kraków, 12 lipca 2018 r. 

 
Dotyczy:  Modernizacja basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii w celu prowadzenia kompleksowej rehabilitacji dla pacjentów. 

Znak postępowania A.I.271-14/18. 

 

 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od 

Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

W związku z unieważnieniem przetargu z dnia 05.07.2018, spowodowanym brakiem wystarczającej 

ilości środków, proponujemy optymalizację stacji uzdatniania wody do remontowanego basenu 

znajdującego się w KCR. Kraków. 

Sugerujemy rezygnację z urządzenia Chlorinsitu IV compact. Rezygnacja z w/w urządzenia nie 

będzie miała negatywnego wpływu na utrzymanie ustawowo wymaganych parametrów wody dla 

basenu rehabilitacyjnego. 

W dniu 20.04.2018r. (znak postępowania A.I.271-7/18) zostało zadane analogiczne pytanie do 

Zamawiającego. 

Wówczas wyrażono zgodę na takie rozwiązanie. 

Uprzejmie proszę o ponowne wyrażenie zgody na w/w rozwiązanie (rezygnację z urządzenia 

Chlorinsitu IV compact). 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
         Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                        mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


