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NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kraków, data 11 września 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii. Znak postępowania A.I.271-22/19. 

 
 

 

UZUPEŁNIENIE DO ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA SIWZ 

 

I. 
Zamawiający dokonuje uzupełnienia do udzielonych odpowiedzi z 11 września 2019 r., poprzez  

informację o modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) modyfikuje SIWZ w następującym 

zakresie: 

 

Pkt 4.14 SIWZ przyjmuje brzmienie:  

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 października 2019 r. 

 

Zmiana w tym zakresie została opublikowana w Biuletynie zamówień publicznych. 

 

II. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje uzupełnienia do odpowiedzi: 

„ZESTAW 3:  

Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast obudowy zabezpieczonej przed skraplaniem się wody na jej 

powierzchni w dolnej części filtrów osłon wyłapujących powstałe na powierzchni filtrów skropliny ?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza”. 

 

Dodając na końcu odpowiedzi: 

„W przypadku zaoferowania proponowanych w pytaniu parametrów – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i parametry)”. 

 

 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 


